
ВИНМАНИЕ !!! 
 

При установке или замене модуля WIZnet в контроллере соединительной линии или 
моноблоке необходимо обратить внимание на наименование микросхемы U2 (расположение 
микросхемы на модуле приведено на рис. 1). 

 
Если в модуле WIZnet  установлена микросхема (U2) IP101, то требуется внести изменения 

в схемы КСЛ-Ethernet или Моноблока-Ethernet. Необходимые изменения в схемах КСЛ-
Ethernet или Моноблока-Ethernet приведены ниже (см. следующие страницы). 

 
При установке модуля WIZnet  с микросхемой (U2) RTL8201 изменение в схемах 

выполнять не требуется. 
 
На печатных платах КСЛ с обозначением СБН 465213.038-02А, СБН 465213.038-03 и 

платах моноблоков с обозначением ЛНГС 465213.026.103a, ЛНГС 465213.026.103b изменение 
принципиальной схемы уже выполнено. 
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Рис.1. Расположение микросхемы U2 на модуле WIZnet. 

 






